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DIAGRAMA UNIFILAR

DETALLES

CAJA TERMICA

PUNTO DE LUZ EN EL TECHO ( Foco incandescente Bombilla 100 w )
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BASE DE DATOS DE SENSORES DE MOVIMIENTO

SENSORES DE MOVIMIENTO

LLAVE TERMICA ( SENSORES DE MOVIMIENTO) 
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POSICION DE LOS REFLECTORES SPOT. - ESC 1:50

PROYECTOR DE FRENTE
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ILUMINACION 
FOCOS SIMPLES LED 
18 DWG
ESC. 1:50

DETALLE FOCOS LED
ESC. 1:50

TRIPLE 40 WATTS

100 WATTS

INSTALACIONES 
ESPECIALES

TIPO T1-FOCO CON SENSOR DE 
MOVIMIENTO Y DOS AMPOLLETAS 
INCANDESCENTES

TIPO T2-SENSOR DE 
MOVIMIENTO-MODULO DE SONIDO O 
MUSICA PERSONALIZADA CON CAMARA 
INCLUIDA Y ALARMA A PROGRAMACION

BASE DE DATOS DE SENSORES DE 
MOVIMIENTO

MAGNITUDES Y UNIDADES
ILUMINACION O ILUMINANCIA:

ES EL FLUJO LUMINOSO POR UNIDAD DE SUPERFICIE (DENSIDAD DE LUZ 
SOBRE UNA SUPERFICIE DADA)=LUX

FLUJO LUMINOSO:

 

CANTIDAD DE LUZ EMITIDA POR UNA FUENTE DE LUZ EN TODAS LAS 
DIRECCIONES=LUMEN

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS LAMPARAS UTILIZADAS

INCANDESCENTES HALOGENAS:
 LINEAL DOBLE CONTACTO 220V., CON RANGO DE POTENCIA DE 

100WATTS, VIDA ÝTIL DE 2000HRAS.

CON ROSCA E27 220V; RANGO DE POTENCIA DE 100WATTS, VIDA UTIL 
DE 2000HRAS

CLASIFICACION DE LAS LUMINARIAS SEGUN

 

EL TIPO DE DISTRIBUCION LUMINOSA

 

LEY DE LA INVERSA DE LOS CUADRADOS

NIVELES DE ILUMINACION EN LOS ESPACIOS


